* Gemeinde Stiisslingen
> '@ @ Wasserversorgung

Information zur Trinkwasserverschmutzung

Gesetzesgrundlagen:
- Lebensmittelgesetz (LMG)
- Hygieneverordnung (HyV)
- Fremd- und Inhaltstoffverordnung (FIV)
- Verordnung des EDI Gber Trinkwasser-Quell und Mineralwasser

Allgemeine Informationen zur Qualititsmessung des Trinkwassers:

- Injeder Wasserversorgung werden regelmassig Wasserproben in einem Labor getes-
tet. Der Rhythmus hangt von der Grésse der Gemeinde ab. Fir eine Gemeinde in der
Grésse von Stlsslingen sind gemass der Empfehlung des schweizerischen Vereins
des Gas- und Wasserfaches vier Proben pro Jahr (eine pro Quartal) zu entnehmen
und in einem akkreditierten Labor zu untersuchen.

Allgemeines:
- Die Verunreinigung des Trinkwassers wurde bei der regelmassigen Wasserqualitats-
messung, welche die Gemeinde durchfiihrt, in einer Probe festgestellt.
- Bei der aktuellen mikrobiologischen Verunreinigung handelte es sich um Enterokok-
ken und Escherichia coli Bakterien, auch bekannt als Fakalbakterien.
- Die verordneten Abkochvorschriften eliminieren diese Bakterien restlos im Trinkwas-
ser.

Zeitlicher Ablauf der Trinkwasserverschmutzung und der eingeleiteten Massnahmen.

19. Juli 2016, Regelméassige Mikrobiologische und Chemische Trinkwasser-
Untersuchung:

Beurteilung:
- Hygienisch einwandfreies Trinkwasser.
- Die untersuchten Parameter entsprechen zur Zeit der Probeentnahme den Anforde-
rungen die an ein Trinkwasser gestellt werden.

24. Oktober 2016, Regelméssige Mikrobiologische und Chemische Trinkwasser-
Untersuchung:

Beurteilung:
- Hygienisch nicht einwandfreies Trinkwasser.
- Die untersuchten Parameter ,Escherichia coli* entsprechen zur Zeit der Probeent-
nahme nicht den Anforderungen die an ein Trinkwasser gestellt werden.

Die Belastung (1 ,Escherichia coli* auf 100 ml) war jedoch sehr tief und erreichte den

Schwellenwert fur eine Abkochvorschrift (grésser 10 Fakalkeim pro 100 ml) nicht. Eine Ge-
genprobe wurde am 16. November 2016 genommen.

Seite1von 4



16. November 2016 Nachkontrolle der Abweichungen mit 2. Mikrobiologischen und
Chemischen Trinkwasser-Untersuchung:

Die Mikrobiologische Trinkwasser-Untersuchung hat gezeigt, dass eine Verschmutzung mit
Enterokokken und Escherichia coli Bakterien besteht. Jedes Labor ist verpflichtet innerhalb
seiner Akkreditierung den Auftraggeber sofort zu informieren. Dies wurde durch das Labor
jedoch zu spat vorgenommen. Aus diesem Grund wurde die Bevélkerung erst am
25.11.2016 informiert und die Abkochvorschrift verordnet.

Freitag, 25. November 2016:

Aufgrund des Resultates der Trinkwasseruntersuchung mit den vorhandenen Verunreinigun-
gen und deren Folgen, wurde unverziglich das Notfallkonzept in Kraft gesetzt.

1.
2

3:
4.

Behérdeninformation (Wasserkommission, Ressortchef und Gemeinderat).
Information an die Einwohner Uber die Massnahmen mittels Flugblatt, Aushange und
Aufschaltung auf der Homepage.

Beizug der Lebensmittelkontrolle Kanton Solothurn und externes Ingenieurbiiro.
Krisensitzung mit der Wasserkommission, dem zustandigen Ressortchef und der Le-
bensmittelkontrolle Kanton Solothurn (Telefonkonferenz).

Themen der Krisensitzung:

An der Krisensitzung wurden folgende Massnahmen beschlossen:

1.

2.

Uberlaufenlassen des Reservoirs Gugenrain fir das Spulen des Uberlaufs.

Wasserproben entnehmen am Samstagmorgen (Reservoire Gugenrain und Aengi,
Leitungsnetz Nieder- und Hochzone) durch den Brunnenmeister, Daniel Bieber. Die
Wasserproben werden durch den Kommissionsprasidenten, Kurt Bieber, am Samstag
dem Kantonschemiker Uberbracht.

Am Samstag wird der Brunnenmeister alle Hydranten und das Leitungsnetz in der
Hochzone splilen, eine Wasserkammer im Reservoir Gugenrain wird entleert, damit
diese am Montag gereinigt werden kann. Fur die Desinfektion spricht sich der Brun-
nenmeister am Samstag mit Herrn Kuster vom Ingenieurbiro ab.

Am Montag wird eine nachste Wasserprobe entnommen und dem Labor in Zofingen
Uberbracht. Eine Wasserkammer wird desinfiziert, anschliessend wird dasselbe Vor-
gehen fur die zweite Wasserkammer in Angriff genommen.

Mit dem externen Ingenieurblro wird geprift, ob auch bauliche Mangel fir die Ursa-
che der Verschmutzung in Frage kommen kénnten.

Dominik Frauchiger informiert sofort den Vize-Brunnenmeister, Martin Meier Gber den
aktuellen Stand und die Massnahmen. Er wird den Brunnenmeister unterstitzen.

Kantonschemiker und Ingenieur werden laufend durch Kurt Bieber informiert.
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Samstag, 26. November 2016:
- Entnahme der Wasserproben und Transport zum Amt fir Lebensmittelkontrolle nach
Solothurn.
- Spullung des Leitungsnetzes in der Hochzone (Dauer bis Sonntag 27.11.2016).

Sonntag, 27. November 2016:

- Das Ergebnis der Wasserproben vom 26.11.2016 zeigte weiterhin eine Verunreini-
gung mit Escherichia coli und Enterokokken Bakterien. Weitere Bakterien wurden
nicht gefunden.

- Beendigung der Spllvorgange im Leitungsnetz Hochzone.

Montag, 28. November 2016:
- Entnahme der Wasserproben und Transport ins Labor nach Zofingen.
- Vorbereitungsarbeiten fur die Entleerung des Hochzonenreservoirs, Kammer 1.

Dienstag, 29. November 2016:
- Reinigung der externen Sickerleitungen und Schachte beim Hochzonenreservoir.
- Entleerung der einzelnen Kammern im Hochzonenreservoir und bautechnische Un-
tersuchung der Kammern sowie Reinigung der Kammern (Dauer bis Mittwoch

30.11.2016).

Mittwoch, 30. November 2016:
- Abschluss der bautechnischen Untersuchung, sowie der Reinigung der einzelnen
Kammern und Rohrleitungen.
- Das Resultat der bautechnischen Untersuchung hat keine Beanstandungen ergeben.

Donnerstag, 1. Dezember 2016:
- Probeentnahme an diversen Standorten und Transport zum Amt fur Lebensmittelkon-

trolle nach Solothurn.

Freltag, 2. Dezember 2016:
Die am Donnerstag 1.12.2016 entnommen Wasserproben zeigten weiterhin eine Mik-
robiologische Verunreinigung mit Escherichia coli und Enterokokken Bakterien. Aus
diesem Grund wurde in Absprache mit dem Kanton entschieden, dass die Abkoch-
vorschriften nicht aufgehoben werden, da nach wie vor Fékalkeime nachgewiesen
werden konnten und ebenfalls die Ursache der Verunreinigung bis heute nicht eruiert
werden konnte.

Ausblick und weiteres Vorgehen:

- In Absprache mit dem Amt fir Lebensmittelkontrolle wurde entschieden, dass ab
Samstag bis Montag 5.12.2016 weitere Spul- und Reinigungsmassnahmen vorge-
nommen werden. Nach den jeweiligen Spilungen werden erneut Wasserproben ent-
nommen.

- Die Proberesultate werden am Dienstag 6.12.2016 erwartet.

- Wir bedauern die Umstande flr die Bevélkerung und die drtlichen Betriebe und dan-
ken fur das Verstandis zu den nétigen Sicherheitsmassnahmen.

- Neben der intensiven Suche nach der Ursache und Lésung, wurden laufend direkte
Auskinfte auf Anfragen aus der Bevélkerung und von Medien erteilt. Wir bitten Sie
nach wie vor, bei Unklarheiten die folgenden Kontakte anzufragen oder die Webseite
der Gemeinde zu konsultieren, wo sie alle bekannten Fakten erhalten werden.
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Kontaktpersonen der Was- Brunnenmeister:

serversorgung:
Daniel Bieber, Telefon 062 298 27 14 oder 079 223 26 68
Brunnenmeister-Stellvertreter:
Martin Meier, Telefon 062 298 01 50 oder 079 296 71 72
Prasident: Kurt Bieber, Telefon 079 818 88 40
Vizepréasident: Peter Muller, Telefon 078 655 59 69

Gemeinderat: Dominik Frauchiger, Telefon 079 542 10 25

Informationen zur Trinkwasserverschmutzung finden Sie ebenfalls auf unserer Ho-
mepage: www.stuesslingen.ch
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